项目摘要（详见招标文件）

声明：

    以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。
技术要求

(1) 总体要求
1、 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。
2、 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。
3、 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。
4、 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。
5、 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。
6、 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。
(2) ★供货范围（货物清单）

1、供货范围
	序号
	货物名称
	数量
	备注
	财政预算限额（元）

	1
	精密手术器械B包
	1批
	接受进口
	980,000.00


2、详细配置清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	显微持针器
	6
	把

	2
	显微持针器
	12
	把

	3
	显微镊
	6
	把

	4
	无创伤镊
	12
	把

	5
	无创伤镊
	18
	把

	6
	超锋利剪刀
	6
	把

	7
	阻断钳
	6
	把

	8
	超锋利剪刀
	1
	把

	9
	阻断钳
	1
	把

	10
	阻断钳
	1
	把

	11
	阻断钳
	1
	把

	12
	血管探子
	1
	把


本项目核心产品为：  显微持针器  

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接
受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。
(3) 主要技术要求
说明：

1、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，如不提供证明资料，该项作负偏离处理；
2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。
	序号
	主要技术参数要求

	1. 
	▲显微持针器：流线型关节，圆弧式手柄长度20.5cm±0.1cm，尖端0.8 mm，工作端12 mm，6/0-7/0 钳口钻石粉涂层技术，主要用于房室间隔的缺损修补，行间断褥式缝合或连续缝合；

	2. 
	显微持针器：流线型关节，圆弧式手柄长度20.5 cm±0.1cm，尖端1.2 mm，工作端12 mm，5/0钳口钻石粉涂层技术；

	3. 
	显微镊：无创伤显微镊，圆弧式手柄,长度18.0cm±0.1cm，尖端 宽 1.0mm，用于动脉导管远端和近端的结扎；

	4. 
	无创伤镊：无创伤医用镊： Diethrich式 ，长度19.5 cm±0.1cm，头端宽1.5mm，工作端长度25mm；

	5. 
	无创伤镊：DeBakey医用镊：长度19.5cm±0.1cm，头端宽2.0mm，工作端长25mm；

	6. 
	▲超锋利剪刀：精细游离剪, Metzenbaum式, 长度18 cm±0.1cm，弯头式，超锋利设计，主要用于心脏内组织和血管的剪切；

	7. 
	阻断钳：医用不锈刚，DeBakey齿，长度13cm±0.1cm，60°角，工作端长度40mm；

	8. 
	超锋利剪刀：Jameson手术剪，长度18.0cm±0.1cm，弯头式，细尖端，超锋利设计；

	9. 
	▲阻断钳：医用不锈刚，DeBakey齿超精细血管钳，长度15.5 cm±0.1cm，工作端24mm，双弯；

	10. 
	阻断钳：医用不锈钢，DeBakey-Castaneda 精细血管钳长度12.5cm±0.1cm，双弯；

	11. 
	阻断钳：医用不锈钢，长度20 cm±0.1cm， shanks upwards 弯曲；

	12. 
	▲血管探子：血管探针，橄榄头1.0 mm，长度200cm±0.1cm，镍钛诺合金记忆金属材质，铝制手柄，着色标记区分直径，主要用的探查血管狭窄和肺动脉瓣大小；

	13. 
	▲所提供的器械需同时具备FDA、MDD93/42/EEC  CE认证、MDR EU2017/745  CE认证，要求提供以上证书复印件；

	14. 
	▲所提供的器械表面需激光标记品牌，产品编号，二维码等信息，便于医院日常管理维护和追溯。要求提供1-12项器械的清晰彩色数码照片或实物彩色图片，图片需清晰显示激光标记内容；

	15. 
	▲要求提供1-12项器械的生产厂家公开发行的技术彩页原件和官方网站查询截图做为证明材料以证明器械的工艺及要求（技术彩页必须支持投标产品，且官网可查询）；

	16. 
	提供1-12项器械的样品（每项目数量为“1”）。


注意事项：
1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。
2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。
3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。






